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Abbruch der Wände ab 1.82m über

Rohboden, für neue Deckenplatte
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RH= 1.78 m

BODEN: Stb. (Bestand) 

-2.00

-2.00

-2.00-2.00

-1.84

-2.00

202.60251.01645.57751753.2251753.22251753.005175249
1.645

29 2 175 4.165 145 1.01 145 3.40 755 175 2 25 1.10 25 1.00 25 1.83 20 2.11 25 95
1.645

10
10

.63
5

20
2.0

0
20

T30S
H.-1.101-2

RS T30S
H.-1.102-2

RS

T30S
H.-1.102-1

RS

30
1.1

5
2.0

0
65

30

175 2 15 1.24 80 3.10 80 70 70 70 4.70 70 70 70 4.70 86 70 86 50 3.70 50 70 70 70 4.70 70 70 70 3.16 24 1.30 70 1.10 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.82 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 1.50 30 1.30 30 65 25 4.43 20

STB-DECKE NEU

max. 1.70/1.05

20
2.0

0
20

10
.63

5
24

3.6
6

30
5.4

0
15

50
15

32
5

15

6.3
3

30
7.6

2
30

7.3
25

22
5

203.40203.10443.95251.0025914421753.005203.20203.0151752299.95202203.25203.20201026.952022021752.955203.40203.12751753.2251753.22251753.005175244

203.25203.15356.943.20203.20203.2011910.27203.25203.20203.252023.60202203.20203.25203.25209.9049

3.15403.00403.00403.10446.36443.1020203.0020203.00403.00403.00403.15202203.15403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.15202203.1520203.00403.00403.00403.00403.1044

3.403.403.403.407.043.403.403.403.403.403.40323.403.403.403.403.403.403.403.403.403.40323.403.403.403.403.403.40343.25

20
35

11
5

1.6
85

62
5

8.1
75

24
66

40
1.9

5
95

6.1
0

40
25

15
22

5

2.0
35

40
2.1

125
9.5

875
2.5

25
6.8

75
60

Durchbruch 80x80cm Neu,

Revi.-Tür T90, Ausrichtung

mittig zum Kanal,

genaue Lage wird vor Ort

festgelegt
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Abbruch der Wände ab 1.82m über

Rohboden, für neue Deckenplatte
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Streifenfundament 75/20 NEU
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U= 27.70 m

24.77 m²

TREPPENHAUS

H.-1.(...)

DECKE: Anstrich weiß 

BELAG:

LH=  m

RH=  m

BODEN: Trennestrich 

U= 20.76 m

20.84 m²

TREPPENHAUS

H.-1.105

DECKE: Anstrich weiß 

BELAG:

LH=  m

RH=  m

BODEN: Trennestrich 
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Kernbohrungen zur

Perforation der Sohlplatte

(Vermeidung Staunässe)
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Balken komplett
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Art einer Brandwand

GA

Neue Bauteile

Bestehende Bauteile

Türstempel:

H= Holz

AL= Alurahmentür

S= Stahl

G= Glasausschnitt

T30/ T90= Brandschutzklasse

RS= Rauchschutztür

Anforderungen:

Raumnummer

LEGENDE:

Gipskarton

Stahlbeton

Mauerwerk

GK Vorwandinstallation

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Änderungshinweis gem. Änderungsjournal

noch zu klärende Punkte

feuerbeständig

Feuerwiderstandsklassen:

feuerhemmend

WD= Wanddurchbruch

DD= Deckendurchbruch

DD= Deckendurchbruch

rund

BD= Bodendurchbruch

WS= Wandschlitz

WD= Kernborhrung

Abmessungen

Durchbrüche in mm

Motorkopplung

Raffstore

Sonnenschutz :

T30S
RAUMNR.

RS
G

F90
F30

Putz, Anstrich

Wände:

F

PA

A

Gespachtelt, Anstrich

Fliesen

Anstrich

FP Faserzementplatte

WärmedämmverbundsystemWDVS

Wand in Bauart einer Brandwand

Brandabschnitt/ Brandwand

Brandwand

DT= Dichtschließend

DTS= Dichtschließend,

Selbstschließend

Abbruch nicht konstruktiv

Abbruch konstruktiv
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ÄNDERUNG: BEARB./GEZ.:DATUM:INDEX:

A 04.08.2017

Änderungen gem. Tragwerksentwurf v. 12.05.2017, Angaben zum Brandschutz,

Wärmedämmungen, Treppenhaus Nord

BA

B 30.11.2017 Ergänzung Schnittlinien, Aussparungen für Grundleitungen, Darstellung kon. Abbruch,

Wandverschiebung H.-1.103/H.-1.104, Einzelfundamente, Wanderg., s.a Änderungsjournal

BA

C 05.03.2018 Abbruchhöhe Lichtschächte Achse A, unbew. Streifenfundament Achse 44, Entfall

Mauerwerk Achse D/45-46, Entfall Verfüllung Heiz.-kanal Achse 34-38, s.a. Änderungsjournal

BA
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